Priifberichtnummer KS-23-03103-001 Datum: 18.12.23

Projekt: Rohwasseruntersuchung | Stadt Grebenstein 2023 Seite 2 von 7
Probennummer: KS-23-11-14427  Probenart: Rohwasser Entnahmeart: DEV A14 + K19 Zweck a)
fBezeichnung: Quelle Kressenbrunnen: 3310232303, Messst.5135
Wasserw. Burgmiihle, Zul.v.Quelle
Probenahme: 30.11.2023 09:06 durch Umweltlabor Kassel | Herr LOHMANN
Priifzeitraum: 30.11.23 bis 18.12.23 Verordnung: TrinkwV (2023)

Entnahmearmatur: Probenahmehahn | Desinfektion: thermisch - -
- Parameter DIM Ergebnis GW Methode

RUV Feldmessungen k ‘

Farbung (bei Probenahme) - farblos DIN EN ISO 7887:2012-04

Triibung, visuell - ohne DIN EN ISO 7027:2000-04

Geruch - geruchlos DIN EN 1622:2006-10

Bodensatz, qualitativ - nein Hausmethode (U50)

Temperatur (bei Probenahme) °C 10,7 ‘DIN 38 404-4:1976-12

pH-Wert (bei Probenahme) - 7 6,5-9,5 D.E.L 10523:2012-04

elektrische Leitfihigkeit bez. auf pS/em 363 2790 DIN EN 27888:1993-11

25°C (bei Probenahme)

Sauerstoff (bei Probenahme) mg/1 7,6 DIN EN ISO 5814:2013-02

RUV Mikrobiologie

Koloniezahl bei 22 °C . KBE/Iml 0 100 TrinkwV §43 Abs. 3 (2023)

Coliforme Bakterien /100ml 0 0 D.E.L 9308-1:2017-09
.Escherichia coli (E.coli) /100ml 0 0 D.E.I. 9308-1:2017-09

RUV-Labormessungen Chemie ‘

Temperatur bei pH-Messung °C 18,1 .DIN 38 404-4:1976-12

CaCO3-Sitt, (Labor)

pH-Wert b. CaCO3-Sitt. - 7,4 D.EI 10523:2012-04

Aluminium mg/l <0,02 *] 0,200 D.EI 17294-2:2017-01

DOC mg/l <0,5 *1 DIN EN 1484:2019-04

AOX mg/l <0,01 *1 DIN EN ISO 9562:2005-02

POX mg/l <0,002 *1 DEV H25:22.Lief. 1989-01

Saurekapazitit (pH 4,3) mmol/l 2,45 DIN 38 409 H 7 2005-12

freie Kohlensiure mg/l 19,9 'DIN 38 409 H 7 2005-12

Calcium mg/l 48,40 *1 D.E.L 17294-2:2017-01

Magnesium mg/l 10,50 *1 D.E.I 17294-2:2017-01

Natrium mg/l 7,7 *1 200 D.E.IL 17294-2:2017-01

Kalium mg/1 1,6 *1 D.E.L 17294-2:2017-01

Eisen mg/l < 0,005 *] 0,2 D.E.I. 17294-2:2017-01

Mangan mg/l <0,005 *1 0,050 D.E.I 17294-2:2017-01

Ammonium mg/! <0,02 0,50 DIN 38 406-5:1983-10

Nitrit mg/l <0,01 0,5 'DIN EN 26 777:1993-04

Nitrat mg/l 21 *1 50 D.EI 10304-1:2009-07

Chlorid mg/1 18 *] 250 ‘D.E.IL 10304-1:2009-07

Sulfat mg/1 18 *1 250 D.E.IL 10304-1:2009-07

Hydrogencarbonat mg/l 1494 : ‘DIN 38409 H 7 2005-12

Gesamtphosphor (PO4) mg/1 0,13 DINENISO 6878:2004-09 |

‘Abs. 7

Bor mg/l < 0,02 *1 1 D.E.L 17294-2:2017-01

Ionenbilanz % -1,60 ‘Hausmethode

Gesamthérte °dH 9,2 *1 DIN 38 409-6:1986-01

Gesamthirte (als Calciumcarbonat) . mmol/l 1,64 *1 ‘DIN 38 409-6:1986-01

Gesamthiirte . mmol/l 1,64 *] DIN 38 409-6:1986-01

Hirtebereich ‘ mittel *1 'WRMG : 2013-07
 Pestizide-RUV Hessen

Bank: Commerzbank St-Nr: 02685762936 Ust.-ID-Nr.: HRB-Nr: 17355 Geschiiftsfiithrer:
BLZ: 520400 21 Kto: 277250700 Finanzamt  Kassel I DE289379034 Amtsgericht:  Kassel Anke Prison




Priifberichtnummer:KS-23-03103-001 Datum: 18.12.23
Projekt: Rohwasseruntersuchung | Stadt Grebenstein 2023 Seite 3 von 7

Probennummer: KS-23-11-14427  Probenart: Rohwasser Entnahmeart: DEV A14 + K19 Zweck a)
Bezeichnung:  Quelle Kressenbrunnen: 3310232303, Messst.5135

Wasserw. Burgmiihle, Zul.v.Quelle

Probenahme: 30.11.2023 09:06 durch Umweltlabor Kassel | Herr LOHMANN
Priifzeitraum: ~ 30.11.23 bis 18.12.23 Verordnung: TrinkwV (2023)
'Entnabmearmatur: Probenahmehahn | Desinfektion: thermisch

Parameter DIM Ergebnis GW Methode

Parathionethyl - mg/l <0,00005 *1  0,00010 'DIN 38407-37:2013-11
gamma-HCH (Lindan) mg/l1 <0,00001  *1  0,00010 DIN 38407-37:2013-11
Atrazin mg/l <0,00002 *1  0,00010 ‘DIN 38407-36:2014-09
Bentazon mg/l <0,00002  *1  0,00010 DIN 38407-36:2014-09
Bromacil mg/l <0,00003 *]  0,00010 'DIN 38407-36:2014-09
Carbofuran C omg/d <0,00005 *1  0,00010 ‘DIN 38407-36:2014-09
Chlortoluron mg/l <0,00003 *1  0,00010 DIN 38407-36:2014-09
Desethylatrazin mg/l <0,00001  *1  0,00010 DIN 38407-36:2014-09
Desisopropylatrazin mg/l <0,00002 *1  0,00010 DIN 38407-36:2014-09
Dichlorprop Comg/l <0,00002 *1  0,00010 DIN 38407-36:2014-09
Diuron L mg/l <0,00002 *1  0,00010 ‘DIN 38407-36:2014-09
Hexazinon . mg/l < 0,00005 *1  0,00010 DIN 38407-36:2014-09
Isoproturon mg/l <0,00002  *1  0,00010 DIN 38407-36:2014-09
Methyl-Chlorphenoxy-Essigsiure mg/l <(,00003 *1  0,00010 DIN 38407-36:2014-09
(MCPA)
Mecoprop (MCPP) mg/] <0,00002 *1  0,00010 DIN 38407-36:2014-09
Metazachlor mg/ll <0,00002  *1  0,00010 DIN 38407-36:2014-09
Methabenzthiazuron mg/l <0,00003  *1  0,00010 DIN 38407-36:2014-09
Metobromuron . mg/t <0,00003  *1  0,00010 DIN 38407-36:2014-09
Monuron - mg/l <0,00003  *1  0,00010 ‘DIN 38407-36:2014-09
Propazin o omg/t <0,00003 *1  0,00010 'DIN 38407-36:2014-09
Sebuthylazin mg/l <0,00005  *1  0,00010 DIN 38407-36:2014-09
Simazin mg/l <0,00002  *1  0,00010 DIN 38407-36:2014-09
Terbuthylazin mg/l <0,00002  *1  0,00010 DIN 38407-36:2014-09
' PSM-Summe mg/l 0 *1 ‘Berechnung

GW = Grenzwert

Bank: Commerzbank St-Nr: 02685762936 Ust.-ID-Nr.: HRB-Nr: 17355 Geschiftsfithrer:
BLZ: 520400 21 Kto: 277250700 Finanzamt  Kassel I DE289379034 Amtsgericht:  Kassel Anke Prison




Priifberichtnummer KS-23-03103-001

Datum: 18.12.23

Projekt: Rohwasseruntersuchung | Stadt Grebenstein 2023 Seite 4 von 7
gProbennummer: KS-23-11-14428  Probenart: Rohwasser Entnahmeart: DEV Al4 + K19 Zweck a)
Bezeichnung:  Tiefbrunnen Heidberg: 3310232301, Messstelle 5134
‘ Brunnenkopf, Ablauf
Probenahme: 30.11.2023 09:46 durch Umweltlabor Kassel | Herr LOHMANN
Prifzeitraum: 30.11.23 bis 18.12.23 Verordnung: TrinkwV (2023)

.Entnahmearmatur: Probenahmehahn | Desinfektion: thermisch e

Parameter DIM Ergebnis GW Methode

RUYV Feldmessungen '

Farbung (bei Probenahme) - farblos ‘DIN EN ISO 7887:2012-04

Triibung, visuell - ohne DIN EN ISO 7027:2000-04

Geruch - geruchlos DIN EN 1622:2006-10

Bodensatz, qualitativ - nein ‘Hausmethode (U50)

Temperatur (bei Probenahme) °C 10,3 ‘DIN 38 404-4:1976-12

pH-Wert (bei Probenahme) - 6,8 6,5-95 D.EI 10523:2012-04

elektrische Leitfahigkeit bez. auf uS/em 327 2790 DIN EN 27888:1993-11

25°C (bei Probenahme)

‘Sauerstoff (bei Probenahme) mg/l 8,6 'DIN EN ISO 5814:2013-02

RUV Mikrobiologie ' h

Koloniezahl bei 22 °C - KBE/Iml 0 100 TrinkwV §43 Abs. 3 (2023

Coliforme Bakterien /100ml 0 0 ‘D.E.I. 9308-1:2017-09

Escherichia coli (E.coli) /100ml 0 0 D.E.L 9308-1:2017-09

RUV-Labormessungen Chemie '

Temperatur bei pH-Messung °C 18,5 ‘DIN 38 404-4:1976-12

CaCO3-Sitt. (Labor) ‘

pH-Wert b. CaCO3-Sitt. - 7,5 D.E.I. 10523:2012-04

Aluminium mg/1 <0,02 *] 0,200 D.EL 17294-2:2017-01

DOC mg/1 <0,5 *1 ‘DIN EN 1484:2019-04

AOX mg/l < 0,01 *] DIN EN ISO 9562:2005-02

POX mg/1 < 0,002 *] 'DEV H25:22.Lief. 1989-01

Séurekapazitiit (pH 4,3) mmol/l 1,43 DIN 38 409 H 7 2005-12

freie Kohlensiure mg/l 25,1 ‘DIN 38409 H 7 2005-12

Calcium mg/l 40,30 *1 D.E.I 17294-2:2017-01

Magnesium mg/1 6,50 *] D.E.I 17294-2:2017-01

Natrium mg/l 5,6 *1 200 D.E.I 17294-2:2017-01

Kalium mg/l 1,3 *] D.E.I 17294-2:2017-01

Eisen mg/] < 0,005 *1 0,2 D.E.I 17294-2:2017-01

Mangan mg/1 < 0,005 *1 0,050 D.E.L 17294-2:2017-01

Ammonium mg/l < 0,02 ‘ 0,50 ‘DIN 38 406-5:1983-10
Nitrit mg/1 < 0,01 0,5 DIN EN 26 777:1993-04

Nitrat mg/1 26 *1 50 -D.E.L. 10304-1:2009-07

Chlorid mg/l1 21 *1 250 D.E.L 10304-1:2009-07

Sulfat mg/1 20 *] 250 ‘D.E.L 10304-1:2009-07

Hydrogencarbonat mg/1 87,2 ‘ DIN 38 409 H 7 2005-12

Gesamtphosphor (PO4) mg/1 0,09 "DINENISO 6878:2004-09 |

; Abs. 7

Bor mg/l <0,02 *1 1 D.EL 17294-2:2017-01

Tonenbilanz % -2,79 Hausmethode

Gesamthirte °dH 7,1 *1 DIN 38 409-6:1986-01

Gesamthirte (als Calciumcarbonat) ©  mmol/l 1,27 *1 ‘DIN 38 409-6:1986-01

Gesamthérte mmol/l 1,27 *1 DIN 38 409-6:1986-01

Hirtebereich weich *] WRMG : 2013-07
| Pestizide-RUV Hessen

Bank: Commerzbank St-Nr: 02685762936 Ust.-ID-Nr.: HRB-Nr: 17355 Geschiftsfithrer:
BLZ: 52040021  Kto: 277250700 Finanzamt  Kassel DE289379034 Amtsgericht:  Kassel Anke Prison




Priifberichtnummer KS-23-03103-001 Datum: 18.12.23

Projekt: Rohwasseruntersuchung | Stadt Grebenstein 2023 Seite 5 von 7
Probennummer: KS-23-11-14428  Probenart: Rohwasser Entnahmeart: DEV A14 + K19 Zweck ) '
Bezeichnung:  Tiefbrunnen Heidberg: 3310232301, Messstelle 5134
. Brunnenkopf, Ablauf
Probenahme: 30.11.2023 09:46 durch Umweltlabor Kassel | Herr LOHMANN
Priifzeitraum: 30.11.23 bis 18.12.23 Verordnung: TrinkwV (2023)

Entnahmearmatur: Probenahmehahn | Desinfektion: thermisch - ‘
~ Parameter DIM Ergebnis GW Methode

Parathionethyl - mgl <0,00005 *1  0,00010 ‘DIN 38407-37:2013-11

gamma-HCH (Lindan) mg/l <0,00001 *1  0,00010 ‘DIN 38407-37:2013-11

Atrazin mg/l < 0,00002 *] 0,00010 DIN 38407-36:2014-09

Bentazon mg/1 <0,00002  *1  0,00010 ‘DIN 38407-36:2014-09

Bromacil mg/l <0,00003  *1  0,00010 'DIN 38407-36:2014-09

Carbofuran mg/l < 0,00005 *1  0,00010 ‘DIN 38407-36:2014-09

Chlortoluron mg/l <0,00003  *1  0,00010 DIN 38407-36:2014-09

Desethylatrazin . mg/ll < 0,00001 *1 0,00010 DIN 38407-36:2014-09

Desisopropylatrazin  mgl <0,00002 *1  0,00010 DIN 38407-36:2014-09

Dichlorprop mg/l < 0,00002 *1 0,00010 DIN 38407-36:2014-09

Diuron . mgll <0,00002  *1  0,00010 DIN 38407-36:2014-09
Hexazinon - mg/l <0,00005  *1  0,00010 DIN 38407-36:2014-09

Isoproturon mg/l <0,00002  *1  0,00010 DIN 38407-36:2014-09
Methyl-Chlorphenoxy-Essigsiure mg/l <0,00003 *1  0,00010 DIN 38407-36:2014-09

(MCPA) : . :

Mecoprop (MCPP) mg/l <0,00002  *1  0,00010 DIN 38407-36:2014-09
Metazachlor mg/l <0,00002  *1  0,00010 DIN 38407-36:2014-09
Methabenzthiazuron L mg/l <0,00003  *1  0,00010 DIN 38407-36:2014-09
Metobromuron mg/l < 0,00003 *1  0,00010 DIN 38407-36:2014-09
Monuron mg/l <0,00003  *1  0,00010 DIN 38407-36:2014-09
Propazin - mg/t <0,00003 *1  0,00010 ‘DIN 38407-36:2014-09

Sebuthylazin mg/l < 0,00005 *1 0,00010 DIN 38407-36:2014-09

Simazin mg/l <0,00002 *1  0,00010 ‘DIN 38407-36:2014-09
Terbuthylazin mg/l <0,00002 *1 0,00010 DIN 38407-36:2014-09
PSM-Summe mg/1 0 *1 Berechnung

GW = Grenzwert

Bank: Commerzbank St-Nr: 02685762936 Ust.-ID-Nr.: HRB-Nr: 17355 Geschéftsfihrer:
BLZ: 520400 21 Kto: 277250700 Finanzamt  Kassel I DE289379034 Amtsgericht:  Kassel Anke Prison




Priifberichtnummer KS-23-03103-001 Datum: 18.12.23
Projekt: Rohwasseruntersuchung | Stadt Grebenstein 2023 Seite 6 von 7

ﬁProbennum:mer: KS-23-11-14429  Probenart: Rohwasser Entnahmeart: DEV A14 + K19 Zweck a)
Bezeichnung:  Quelle Erlenborn: 3310232501, Messstelle 5149

(HB Udenhausen, Zulauf v.Quelle)

Probenahme: 30.11.2023 10:32 durch Umweltlabor Kassel | Herr LOHMANN

Priifzeitraum: 30.11.23 bis 18.12.23 Verordnung: TrinkwV (2023)
Entnahmearmatur: Probenahmehahn | Desinfektion: thermisch

- Parameter DIM Ergebnis GW Methode

RUV Feldmessungen ' k '

Fiarbung (bei Probenahme) - farblos ‘ :DIN EN ISO 7887:2012-04
Tritbung, visuell 1 - ohne DIN EN ISO 7027:2000-04
Geruch ‘ - geruchlos DIN EN 1622:2006-10
Bodensatz, qualitativ - nein ‘Hausmethode (U50)
Temperatur (bei Probenahme) °C 9,1 DIN 38 404-4:1976-12
pH-Wert (bei Probenahme) - 6,4 . 6,5-9,5 D.EI 10523:2012-04
elektrische Leitfahigkeit bez. auf pS/em 106 2790 DIN EN 27888:1993-11
25°C (bei Probenahme) ‘

Sauerstoff (bei Probenahme) mg/l 8,2 DIN EN ISO 5814:2013-02
. RUV Mikrobiologie - - '
Koloniezahi bei 22 °C . KBE/lml 3 100 TrinkwV §43 Abs. 3 (2023
Coliforme Bakterien /100ml 0 ‘ 0 ‘D.E.I 9308-1:2017-09
Escherichia coli (E.coli) /100ml 0 ‘ 0 D.E.L 9308-1:2017-09
RUV-Labormessungen Chemie ' ‘ ‘

Temperatur bei pH-Messung ; °C 18,8 ‘DIN 38 404-4:1976-12
CaCO3-S4tt. (Labor) :

pH-Wert b. CaCO3-Sitt. ‘ - 7,7 : D.E.L 10523:2012-04
Aluminium mg/l < 0,02 *1 0,200 D.EL 17294-2:2017-01
DOC mg/l <0,5 *] DIN EN 1484:2019-04
AOX mg/l <0,01 *1 DIN EN ISO 9562:2005-02
POX - mg/l < 0,002 *] DEV H25:22 Lief. 1989-01
Saurekapazitit (pH 4,3) mmol/l 0,37 DIN 38 409 H 7 2005-12
freie Kohlensgure mg/] 28,6 DIN 38 409 H 7 2005-12
Calcium mg/l 8,50 *] ‘D.E.L 17294-2:2017-01
Magnesium - mgl 3,70 *] D.E.IL 17294-2:2017-01
Natrium mg/] 34 *1 200 D.E.I. 17294-2:2017-01
Kalium L omg/l 2,5 *1 ‘D.E.L 17294-2:2017-01
Eisen mg/l < 0,005 *1 0,2 D.EI 17294-2:2017-01
Mangan mg/l < 0,005 *1 0,050 D.EL 17294-2:2017-01
Ammonium - mg/l <0,02 ; 0,50 ‘DIN 38 406-5:1983-10
Nitrit mg/l < 0,01 0,5 ‘DIN EN 26 777:1993-04
Nitrat - mg/l 8,3 *1 50 ‘D.E.I 10304-1:2009-07
Chlorid mg/l 53 *1 250 D.E.IL 10304-1:2009-07
Sulfat mg/l 14 *] 250 ‘D.E.L 10304-1:2009-07
Hydrogencarbonat . mg/l 22,4 ‘ 'DIN 38 409 H 7 2005-12
Gesamtphosphor (PO4) © mg/l 0,20 : DINENISO 6878:2004-09 |

| ‘ AbS 7

Bor mg/l < 0,02 *1 1 D.E.I 17294-2:2017-01
Tonenbilanz % ~ -1,84 ‘ ‘Hausmethode

Gesamthirte °dH 2 *] DIN 38 409-6:1986-01
Gesamthérte (als Calciumcarbonat)  mmol/l 0,36 *q DIN 38 409-6:1986-01
Gesamthirte mmol/l 0,36 *1 DIN 38 409-6:1986-01
Hirtebereich weich *1 WRMG : 2013-07
 Pestizide-RUV Hessen '

Bank: Commerzbank St-Nr: 02685762936 Ust.-ID-Nr.: HRB-Nr: 17355 Geschiftsfithrer:

BLZ: 520400 21 Kto: 277250700 Finanzamt  Kassel I DE289379034 Amtsgericht:  Kassel Anke Prison




Priifberichtnummer: KS-23-03103-001 Datum: 18.12.23
Projekt: Rohwasseruntersuchung | Stadt Grebenstein 2023 Seite 7 von 7

Probennummer: KS-23-11-14429  Probenart: Rohwasser Entnahmeart: DEV A14 + K19 Zweck a)
Bezeichnung: Quelle Erlenborn: 3310232501, Messstelle 5149

f (HB Udenhausen, Zulauf v.Quelle)

Probenahme: 30.11.2023 10:32 durch Umweltlabor Kassel | Herr LOHMANN
Priifzeitraum: 30.11.23 bis 18.12.23 Verordnung: TrinkwV (2023)
Entnahmearmatur: Probenahmehahn | Desinfektion: thermisch

. Parameter DIM Ergebnis GW Methode

Parathionethyl - mg/l <0,00005 *1  0,00010 ‘DIN 38407-37:2013-11
gamma-HCH (Lindan) mg/l <0,0000f  *1  0,00010 'DIN 38407-37:2013-11
Atrazin C mgll <0,00002 *1  0,00010 DIN 38407-36:2014-09
Bentazon mg/1 <0,00002  *1  0,00010 ‘DIN 38407-36:2014-09
Bromacil mg/l <0,00003 *1  0,00010 'DIN 38407-36:2014-09
Carbofuran . mg/l <0,00005  *1  0,00010 DIN 38407-36:2014-09
Chlortoluron mg/1 <0,00003  *1  0,00010 DIN 38407-36:2014-09
Desethylatrazin mg/l <0,00001  *1  0,00010 DIN 38407-36:2014-09
Desisopropylatrazin - mgl <0,00002 *1  0,00010 .DIN 38407-36:2014-09
Dichlorprop mg/1 <0,00002 *1  0,00010 DIN 38407-36:2014-09
Diuron - mg/l <0,00002  *1  0,00010 DIN 38407-36:2014-09
Hexazinon mg/l <0,00005 *1  0,00010 DIN 38407-36:2014-09
Isoproturon mg/l <0,00002 *1  0,00010 ‘DIN 38407-36:2014-09
Methyl-Chlorphenoxy-Essigsiure mg/l <0,00003 *I  0,00010 DIN 38407-36:2014-09
(MCPA) ‘
Mecoprop (MCPP) mg/l <0,00002  *1  0,00010 DIN 38407-36:2014-09
Metazachlor mg/l <0,00002  *1  0,00010 DIN 38407-36:2014-09
Methabenzthiazuron mg/l <0,00003  *1  0,00010 DIN 38407-36:2014-09
Metobromuron mg/! < 0,00003 *10,00010 DIN 38407-36:2014-09
Monuron mg/l <0,00003  *}  0,00010 DIN 38407-36:2014-09
Propazin  mg/l <0,00003  *1  0,00010 DIN 38407-36:2014-09
Sebuthylazin mg/l <0,00005  *1  0,00010 DIN 38407-36:2014-09
Simazin . mg/l <0,00002 *1  0,00010 DIN 38407-36:2014-09
Terbuthylazin mg/l <0,00002  *1  0,00010 DIN 38407-36:2014-09
PSM-Summe mg/l 0 *1 Berechnung

GW = Grenzwert

Bank: Commerzbank St-Nr: 02685762936 Ust.~-ID-Nr.: HRB-Nr: 17355 Geschifisfithrer:
BLZ: 52040021 Kto: 277250700 Finanzamt  Kassel [ DE289379034 Amtsgericht:  Kassel Anke Prison




